CAIET DE SARCINI
al serviciului public de alimentare cu energie termica
in sistem centralizat

TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE

CAP.1
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activititilor specifice serviciului de
transport a energiei termice in sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice
necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta gi siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea
stabilirii conditiilor specifice de desfisurare a serviciului de transport al energiei termice in sistem
centralizat, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau
altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd, de asemenea, la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrrilor, precum si la tehnici, procedee si metode de exploatare,
reparare i intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementirile, in legatura cu desfasurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea
si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii
serviciului respectiv si care sunt in vigoare.

ART. 4

Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica in
sistem centralizat.

CAP. 11
Cerinte organizatorice minimale

ART. 5

Operatorul de servicii de alimentare cu energie termica in sistem centralizat va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia
muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmdrirea comportarii in timp a constructiilor,
prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea
instalatiei si specificul locului de munca;

¢) personal de interventie operativa,

d) conducerea operativé prin dispecer;

e) inregistrarea datelor de exploatare §i evidenta lor;

f) analiza zilnica a modului in care se respecta parametrii, incarcarile agregatelor din punct de vedere
termic si electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativa a masurilor ce se impun _pentru




eliminarea abaterilor fata de cele de proiect sau din actele normative in vigoare, incadrarea in norme si
evitarea oricirei forme de risipa;

g) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de combustibil si energie
electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;

h) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea economica a
centralelor termice;

i) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

i) lichidarea avariilor in maximum 72 de ore de la producerea evenimentului,

k) cel putin puterea termica minima tehnologica pentru incélzire, la utilizatorii de tip urban, cu exceptia
celor prevazuti la art. 31 lit. i), in cazul neachitarii facturilor de ctre acestia i dupa un preaviz dat in
conditiile legii;

1) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

m) elaborarea planurilor anuale de revizii §i reparatii executate cu forte proprii §i cu terti §i aprobarea
acestora de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”;

n) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrérilor de reparatii care vizeaza functionarea
economica si siguranta in exploatare;

0) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea acestora de
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”,

p) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de investitii si
reparatii ale tuturor furnizorilor de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare
urbanistica ale administratiei publice locale;

q) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru imbunatatirea
performantelor tehnico-economice ale agregatelor;

r) alte conditii specifice stabilite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”.

ART. 6

Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor prezentate in anexa nr.01 si anexa nr.02

ART. 7

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de
serviciu, (regulamentul de serviciu se intocmeste pe baza Regulamentului al serviciului public de
alimentare cu energie termica).

CAP. 111
Serviciul de transport a energiei termice 1n sistem centralizat

ART. 8
Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, in conditiile legii, respectiv de asigurare a
activitatii de transport de energie termica prin retelele prevdzute in anexa nr. 1 (Tabelul nr.4).

ART. 9

Principalele date aferente agentilor termici transportati sunt cele din anexa nr. 2 (Tabelul nr.5).

ART. 10

Lista utilizatorilor cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica §i de agent termic pentru
fiecare utilizator este prezentata in anexa nr.3.

ART. 11

Consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru transportul energiei
termice este conform anexei nr.4.

ART. 12

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa nr.5.
ART. 13

Diagramele de variatie a puterii consumate de pompele din retea in functie de debitele de a hiculate
sunt prezentate in anexele nr.6.




ART. 14

Lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice intrate in retea si a energiei termice
livrate, precum si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa nr.7.

ART. 15

Lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul
de transport a energiei termice este prezentati in anexa nr.38.

ART. 16

Schema retelei de transport este prezentatd in anexa nr.9.

ART. 17

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizati, sunt prezentati in anexa nr.10.

ART. 18

PROTECTIA MUNCII

Operatorul trebuie sa manifeste o preocupare permanenta privind asigurarea celor mai bune conditii de
desfasurare a procesului de munca in vederea apararii vietii, a integritatii fizice si a sanatatii salariatilor.
In acest sens, in abordarea sarcinilor de munca trebuie aplicate criterii ergonomice pentru imbunatatirea
conditiilor de munca, pentru reducerea efortului fizic si, de asemenea, se vor lua masuri speciale privind
munca femeilor, precum si masuri de prevenire a riscurilor profesionale si eliminarea factorilor de risc si
accidentare.

Salariatii trebuie sa fie permanent informati, instruiti si controlati privind respectarea normelor de
securitatea muncii.

In cadrul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat se vor aplica reglementarile
legale privind securitatea muncii care sunt mentionate in Anexa nr.11.1

MEDIU

In vederea indeplinirii angajamentelor asumate de tara noastra in procesul de integrare europeana,
operatorul isi va desfasura activitatea in deplina concordanta cu prevederile si reglementarile din
domeniu. Acestea sunt specificate in Anexanr.11.2

APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Operatorul trebuie sa acorde o importanta majora apararii impotriva incendiilor adoptand un ansamblu
de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice si operative in scopul prevenirii si
reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarea interventiei operative pentru limitarea si
stingerea incendiilor.

La baza intregii activitati stau reglementari, legi si ordine care sunt enumerate in Anexa nr.11.3

ART. 19

Prestarea activitdtii de transport a energiei termice se va executa astfel inct sa se realizeze:
a) verificarea §i supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

¢) controlul calitatii agentului termic;

d) intretinerea retelelor termice;

e) determinarea pierderilor de agent termic;

f) mentinerea in stare uscata a cdminelor si canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor i a pierderilor
de agent termic;

g) masurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare si exterioare a conductelor din reteaua de
transport;

h) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei
economice si in conditii de siguranta;

1) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

j) functionarea instalatiilor de iluminat, forta si ventilatie din ciminele si canalele termice;
k) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;




‘s

m) desfasurarea activititilor pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor de transport a energiei termice;

n) mentinerea capacitatilor de transport si exploatarea eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a
comportirii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

o) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;

p) mésurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea,
repararea §i verificarea contoarelor de energie termica in conformitate cu cerintele normelor si
reglementérile metrologice in vigoare;

q) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat i in numar suficient pentru
indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a
personalului de specialitate autorizat ISCIR;

r) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, cu respectarea
prevederilor legale privind achizitiile publice de produse si servicii;

s) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta si costuri rezonabile, a retelei termice de transport
in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate si aprobate de citre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”.

t) informarea, in cel mult 24 de ore de la constatare, a proprietarului contoarelor de energie termica
instalate in reteaua termica de transport despre orice incident care, in opinia sa:

- a produs deteriorarea acestora,

- constituie o interventie facuta cu scopul de a intrerupe sau afecta contorizarea energiei termice;

u) un sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice
problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de
performanta ai serviciului public de transport energie termica,

v) conventii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie te

ica;-prin care se vor
stabili relatiile, atributiile si competentele dispeceratelor. ?.0 M




Anexa 0.1

Consum urban ziln
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Anexa nr.4

Consum propriu tehnologic de energie electrica si termica pentru transportul
energiei termice
Indicatori de proiect

Nr.crt. Retea transport energie termica mun.Pitesti
Consum propriu tehnologic de | Consum propriu tehnologic de
energie electrica [KWh/Gcal] energie termica [%]
1 15:5 16.5




Anexa nr.5

Descrierea instalatiilor de transport a energiei
termice sub forma de apa fierbinte
in municipiul Pitesti

In prezent sistemul de transport a energiei termice sub forma de apa fierbinte al
municipiului Pitesti este alimentat cu caldura din CET Pitesti Gavana. Vehicularea apei
fierbinti in reteaua de termoficare urbana se realizeazi prin intermediul statiei de pompare
amplasata la CET Gavana.

Pentru reducerea pierderilor in reteaua de transport si asigurarea unui disponibil de
presiune optim, cartierul Trivale, ce se afla situat la cea mai mare altitudine (+295 m) din
municipiul Pitesti, este alimentat in perioada de vara din CT 608, iar pentru sezonul rece se
preconizeaza punerea in functiune a centralelor termice 601, 602, 603, 604 si 610. Din
aceleasi considerente, reducerea pierderilor in reteaua primara de transport in doua extremitati
ale acesteia, cartierul Prundu si comuna Bascov s-a pus in functiune centrale termice de zona:
CT 1 Bascov, CT 2 Bascov si CT 1005. CT 1005 alimenteaza cu energie termica 4 PT-uri :
1004, 1005, 1006, 1007.

Reteaua urbana de transport a apei fierbinti de pe teritoriul municipiului Pitesti —
magistrale, ramificatii, racorduri — totalizeaza o lungime de traseu de 55 Km (113 Km de
conducta tur + retur) si un volum de 17000 mc. Diametrele conductelor sunt cuprinse intre 80
si 800 mm. Conductele sunt izolate cu vatd minerald si sunt amplasate subteran (71%) si
suprateran (29%).

Anual s-au efectuat lucrari de reparatii capitale si modernizari la tronsoanele si
racordurile la care s-au depistat pierderi, iar la conductele magistrale situate sub arterele
principale de circulatie s-a incercat eliminarea pierderilor prin aplicarea procedeului de
cimentuire.

Cu toate acestea se apreciaza un grad de uzura al retelelor de transport de 50%, iar
starea izolatiei este urmatoarea:

- foarte buna 0%
- buna 0%
- medie 25%
- slaba si foarte slaba 65%
- nu exista 10%

CET Gavana furnizeaza agent termic sub formi de apa fierbinte, pentru producerea
apei calde menajere si pentru incalzire, prin intermediul retelei de transport, alimentand un
numar de 75 P.T.—uri si 27 Module termice pentru populatie si 45 P.T.-uri pentru agenti
economici.
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LISTA

Anexa nr.7

aparatelor de masura pentru determinarea
energiei termice intrata in retea si a
energiei termice livrate si caracteristicile acestora

Retea primara de transport energie termica

Nr. Denumire sistem de . A Nr.
Crt. maisurare Log de manta} Testinatia buc
Sistem electronic de
contorizare a energiei _ : :
: : Masurare energie termica
ETiCe:Cll drafiagma; e CET Gavana rodusa si livrata - iesirea din
1. | tur, tip ACK PASCANI proci 3
statia de termoficare urbana
-Dn 600 (TUR) 2
-Dn 500 1
-Dn 300 2
Sistem electronic de
contorizare a energiei y . .
- : Masurare energie termica
A el rodusa si livrata intrarea in
2. | retur, tip ACK PASCANI CET Gavana proc
statia de termoficare urbana
-Dn 800 (RETUR) 1
-Dn 500 2
Bucle de masura
(debitmetru, integrator si
traductor temperatura)
-tip Actaris Dn 25-:-50
-tip Schlumberg Dn 40 Masurare energie termica 16
3. | -tip Kamstrup Dn 50-:- Puncte termice -PT livrata- intrata in punctele 1
150 termice (TUR) 68
-tip Veterra Dn 40-:-65 4
-tip Damfoss Dn 40-:-80 3
-tip Hydrometer Dn 50 1




Anexa nr. 8

Lista aparatelor de masura pentru determinarea consumului de energie electrica din sistemul de
transport al energiei termice

CET Giavana
Nr. Denumire mijloc de o e sithiiiabe i Caracte.nstlcl
Crt. maisurare tehnice
I Contor tip UEM Motoarele pompelor de U=3x100V, [=3x5A,
' termoficare 6 buc. cls.2

Nota: Consumul de energie termica din sistemul de transport al energiei termice se determina ca
diferenta intre energia termica intrata in sistem si energia termica livrata.




Indicatorii tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totala a investitiei, din care:

-constructii — montaj

2. Energie termica livrata

3. Costuri totale anuale

4. Costul energiei livrate
-termica

5.Tariful energiei livrata
-termica

6. Venituri totale anuale

- activitate transport energie termica

UM. Aprobati

lei -
lei -
Gcal/an 316.640

lei 22.332.501
lei/Gceal 70,50
lei/Geal 71,20

lei 22.544.149

Nota : Pentru valorile indicatorilor de la punctul 1 nu exista evidente.

Anexa nr.10

Realizati

381.745
31.687.848

83,01

67,12
25.622.805
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