CAIET DE SARCINI
al serviciului public de alimentare cu energie termica
in sistem centralizat

DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE

CAP. 1
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului
de distributie a energiei termice in sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate si conditiile
tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta i siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de transport al energiei termice
in sistem centralizat, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si
sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd, de asemenea, la prescriptii de proiectare si de calcul, la
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la tehnici, procedee si
metode de exploatare, reparare §i intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in
functie de actele normative si reglementrile, in legatura cu desfagurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor §i la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii serviciului respectiv §i care sunt in vigoare.

ART. 4

Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie
termica in sistem centralizat.

CAP. 11
Cerinte organizatorice minimale

ART. 5
Operatorii de servicii de alimentare cu energie termica in sistem centralizat vor asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodirirea apelor, protectia mediului, urmdrirea comportdrii in timp a
constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intrefinerea §i reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;
c) personal de interventie operativa;

d) conducerea operativa prin dispecer;

e) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;




f) analiza zilnica a modului in care se respecta parametrii, incarcarile agregatelor din punct de vedere
termic §i electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativd a masurilor ce se impun pentru
eliminarea abaterilor fata de cele de proiect sau din actele normative in vigoare, incadrarea in norme si
evitarea oricdrei forme de risipa;

g) elaborarea programelor de mésuri pentru incadrarea in normele de consum de combustibil si energie
electrica §i pentru rationalizarea acestor consumuri;

h) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automat a datelor referitoare la functionarea economicd a
centralelor termice;

i) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

i) lichidarea avariilor in maximum 72 de ore de la producerea evenimentului;

k) cel putin puterea termica minima tehnologica pentru incélzire, la utilizatorii de tip urban, cu exceptia
celor previzuti la art. 31 lit. i), in cazul neachitarii facturilor de catre acestia si dupa un preaviz dat in
conditiile legii;

1) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

m) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii §i cu terti §i aprobarea
acestora de citre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”;

n) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucririlor de reparatii care vizeaza functionarea
economica si siguranta in exploatare;

0) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea acestora de citre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”;

p) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de investitii sl
reparatii ale tuturor furnizorilor de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica
ale administratiei publice locale;

q) initierea §i avizarea lucririlor de modernizari §i de introducere a tehnicii noi pentru imbunatatirea
performantelor tehnico-economice ale agregatelor;

r) alte conditii specifice stabilite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges”.

ART. 6

Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor prezentate in anexa nr.01 si anexa nr.02

ART. 7

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in Regulamentul de
serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (intocmit pe baza Regulamentului-
cadru al serviciului public de termoficare).

CAP. III

Serviciul de distributie a energiei termice in sistem centralizat
ART. 8

Operatorul are permisiunea de exploatare comercial, in conditiile legii, respectiv de asigurare a activitatii
de distributie de energie termica prin instalatiile previzute in anexa nr. 1 (Tabelul nr.7 cu puntele termice
si modulele termice) si anexa nr.2 (Tabelul nr. 8 cu retelele de distributie).

ART. 9

Principalele date aferente agentilor termici distribuiti sunt cele din anexa nr. 3 (Tabelul nr. 9).

ART. 10

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru incélzire si pentru
apa calda de consum defalcata pe utilizatori, este prezentata in anexa nr.4.

ART. 11

Consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru distributia energiei termice
este conform anexei nr.5.

ART. 12

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in a
ART. 13

Diagramele de variatie a puterii consumate de pompele de circulatie si de apa potabi
debitele de apa vehiculate, sunt prezentate in anexa nr.7.




ART. 14
Lista aparatelor de masurd pentru determinarea energiei termice primite/livrate §i caracteristicile acestora
sunt prezentate in anexa nr.8.

ART. 15

Lista aparatelor de misura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul
de distributie a energiei termice este prezentatd in anexa nr.9.

ART. 16

Schemele termomecanice ale punctelor termice sunt prezentate in anexa nr.10.

ART. 17

Schemele electrice monofilare ale puntelor termice sunt prezentate in anexa nr.11.

ART. 18

Schemele de automatizare ale punctelor termice sunt prezentate in anexa nr.12.

ART. 19

Schema retelei de distributie este prezentatd in anexa nr.13.

ART. 20

Diagrama de reglaj, anexa nr.14.

ART. 21

Schemele si figele tehnice ale retelelor termice si instalatiilor auxiliare sunt prezentate in anexa nr.15.
ART. 22

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizati, sunt prezentafi in anexa nr.16.

ART. 23

PROTECTIA MUNCII

Operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat trebuie sa manifeste o
preocupare permanenta privind asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a procesului de munca in
vederea apararii vietii, a integritatii fizice si a sanatatii salariatilor.

In acest sens, in abordarea sarcinilor de munca trebuie aplicate criterii ergonomice pentru imbunatatirea
conditiilor de munca, pentru reducerea efortului fizic si, de asemenea, se vor lua masuri speciale privind
munca femeilor, precum si masuri de prevenire a riscurilor profesionale si eliminarea factorilor de risc si
accidentare.

Salariatii trebuie sa fie permanent informati, instruiti si controlati privind respectarea normelor de
securitatea muncii.

In cadrul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat se vor aplica reglementarile
legale privind securitatea muncii care sunt mentionate in Anexa nr.17.1

MEDIU

In vederea indeplinirii angajamentelor asumate de tara noastra in procesul de integrare europeana,
operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din municipiul Pitesti isi va
desfasura activitatea in deplina concordanta cu prevederile si reglementarile din domeniu. Acestea sunt
specificate in Anexa nr.17.2

APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR
Operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat trebuie sa acorde o importanta
majora apararii impotriva incendiilor adoptand un ansamblu de activitati specifice, masuri si sarcini
organizatorice, tehnice si operative in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si
asigurarea interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor. MAN' &

In vederea indeplinirii obiectivelor mai sus mentionate s-au luat urmatoarele masuri: '
La baza intregii activitati stau reglementari, legi si ordine care sunt enumerate in Anexa




ART. 24

Prestarea activitatii de distributie a energiei termice se va efectua astfel incat sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea i adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor
energiei termice in baza diagramei de reglaj;

¢) controlul calitatii agentului termic si a apei calde de consum;

d) intretinerea punctelor si statiilor termice si a retelelor de distributie;

¢) determinarea pierderilor de agent termic;

f) mentinerea in stare uscata a caminelor si canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor si a pierderilor
de agent termic;

g) misurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare si exterioare a conductelor aferente retelei de
distributie, respectarea regimului chimic al agentului termic si a conditiilor de potabilitate pentru apa calda
de consum,

h) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unei exploatari
economice §i in conditii de siguranta;

i) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

j) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei,

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
1) functionarea pe baza principiilor de eficienta economicd, avind ca obiectiv reducerea costurilor de
distributie a energiei termice;

m) urmirirea permanenta a debitelor, temperaturilor si presiunilor atat pentru agentul termic din circuitul
primar, cat si pentru apa calda de consum si agentul termic de incélzire;

n) urmirirea permanenta a coeficientului de amestec la statiile termice dotate cu gjectoare;

0) urmdrirea permanenta a pierderilor de presiune pe circuitele schimbatoarelor de caldura;

p) mentinerea regimului hidraulic §i termic de functionare, asigurand reglarea distribuirii energiei termice
in functie de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

q) mentinerea capacitatilor de distributie si exploatarea eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a
comportarii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente,

r) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;

s) masurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea,
repararea §i verificarea contoarelor de energie termica in conformitate cu cerintele normelor si
reglementérile metrologice in vigoare;

t) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat i in numar suficient pentru
indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului
de specialitate autorizat ISCIR;

u) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, cu respectarea
prevederilor legale privind achizitiile publice de produse si servicii;

v) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta si costuri rezonabile, a statiilor si punctelor termice si
a retelei termice de distributie in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Termoserv Arges’,

w) accesul producitorilor de energie termica in instalatiile sale in vederea montarii si citirii contoarelor de
energie termica utilizate la decontare;

X) un sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice
problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de
performanta ai serviciului public de distributie a energie termice;

y) conventii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili
relatiile, atributiile i competentele dispeceratelor;

z) va informa operatorii cu care se afla in relatii contractuale referitor la planificar
reparatiilor/reviziilor ce trebuie efectuate in statiile termice si retelele termice de distributi "Q.o

*

TESTI
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LEGENDA
TUR PRIMAR INCALZIRE
RETUR PRIMAR INCALZIRE
TUR SECUNDAR INCALZIRE
RETUR SECUNDAR INCALZIRE
CONDUETA APARECE
CONDUCTA APA CALDA
CONDUCTA EXPANSIE

POMPE INCALZIRE SECUNDAR (2 x 200 m*h); TIP Cr 200; H = 8m

POMPA DE ADAQS TIP SADU 50: Q=4 m®. H=35m

DISTRIBUITOR APA CALDA
DISTRIBUITOR INCALZIRE
COLECTOR INCALZIRE

o

SCHIMBATOR DE CALDURA CUPLACIAC. (ALFALAVAL MI10BFG 36,8 si 46,9 litri)

Tr. I— 1.5 Geal
Tr. J1 - 1.5 Geal

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI INC (ALFA LAVAL M10BFG 91 s: 77,8 litri) - 2 x

MANOMETRU
MANOMETRU CU CONTACT
TERMOMETRU

TRADUCTOR MECANIC DE DEBIT
VAS EXPANSIE INCHIS

VAS EXPANSIE DESCHIS
FILTRU IMPURITATI

SEPARATOR DE NAMOL
INTEGRATOR ENERGIE TERMICA

Supapa siguranta de otel cu contragreutate
Supapa siguranta de otel cu arc
COMPRESOR

7458.08 mp
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